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Nachweis
Warmedurchgangskoeffizient

Priufbericht 422 41930/17

ETEM S. A.
light metals industry
1 Iroon Polytechniou Str.

19018 Magoula
Griechenland

Thermisch getrennte Metallprofile,
Profilkombination: Fliigelrahmen - Schwelle

E-45
Fligelrahmen: 67,5 mm
Schwelle: 55 mm

149 mm
Aluminiumprofil mit thermischer Trennung

pulverbeschichtet / lackiert / anodisch oxidiert

Art: Stege durchgehend

Material: Polyamid 6.6 verstarkt mit 25 % Glasfaser
Metalloberflachen im Dammzonenbereich:
Pressblanke, unbehandelte Oberflachen, z. B.
Hohlkammern nach einer Beschichtung im
Vertikalverfahren

Dicke: 24 mm

Einbautiefe: 15 mm

Fahnendichtung im Glasfalzbereich

Burstendichtungen zwischen Fligelrahmen und Schwelle,

Fligelrahmen mit Streifdichtung aus EPDM
Schaumgummieinlage im Fligelrahmen

Warmedurchgangskoeffizient

Anerkannte Priifstefie im
bavaufsichtiichen Verfahren %
zur Bestirnmung des
Wirrnedurchgangs-
koeffizisnten
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Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Priifbericht dient zum
Nachweis des Warmedurch-
gangskoeffizienten U .

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schlieBlich auf den gepriften
und beschriebenen Gegen-
stand.

Die Ermittlung des Warme-
durchgangskoeffizienten er-
mdoglicht keine Aussage uber
weitere leistungs- und qualitats-
bestimmende Eigenschaften
der vorliegenden Konstruktion.

Veréffentlichungshinweise
Es gilt das ift-Merkblatt
,Bedingungen und Hinweise zur
Benutzung von ift-
Prifdokumentationen®.

Das Deckblatt kann als
Kurzfassung verwendet
werden.
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